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明
ら
か
に
危
険
な
状
態
だ
っ
た

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
３
月
24
日
付
『
安
全
速
報
』
で
、
３

月
15
日
に
発
生
し
た
籠
原
駅
（
埼
玉
県
）
の
漏
電
・
炎

上
事
故
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
会
社
は
碍が
い
し子
（
絶
縁
体
）
に
つ
い
て
「
寿

命
は
20
～
25
年
」
と
説
明
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

当
該
が
い
し
は
68
年
製
（
48
年
前
）
で
、
実
際
の
設
置

日
に
つ
い
て
は
「
調
査
中
」
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

台
帳
上
に
あ
る
「
91
年
設
置
」
と
し
て
も
す
で
に
25

年
が
た
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
の
が
い
し
を
す
べ
て
交
換

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
い
か
に
危

険
な
状
態
だ
っ
た
の
か
は
明
白
で
す
。

　「
高
抵
抗
地
短
絡
」
で
被
害
拡
大

　

今
回
の
漏
電
は
、
電
気
抵
抗
の
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト

メンテナンス合理化で大事故に
４８年前のがいし

電
柱
を
伝
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
た

め
変
電
所
で
は
モ
ー
タ
ー
に
電
気
が
流

れ
た
と
き
と
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
。

　
「
高
抵
抗
地
短
絡
」
と
呼
ば
れ
る
現

象
で
、
現
場
で
は
激
し
い
シ
ョ
ー
ト
が

起
き
て
い
る
の
に
、
電
気
を
遮
断
で
き

な
い
状
態
が
続
く
の
で
す
。

　

こ
れ
が
大
事
故
に
つ
な
が
る
こ
と
は

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
対
策
は
研
究
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
用
化
は
ま
だ
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

な
ら
ば
、
要
員
を
十
分
に
確
保
し
て

現
場
で
の
点
検
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で

す
。
し
か
し
、
電
力
な
ど
設
備
関
係
の

業
務
は
次
々
に
外
注
化
さ
れ
、
要
員
は

徹
底
的
に
減
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

外
注
化
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
合
理
化

が
、「
一
歩
間
違
え
ば
大
惨
事
」
の
大

事
故
を
招
い
た
の
で
す
。

『安全速報』による説明（動労連帯高崎ＮＥＷＳより）

【原　　因】
・き電線のがいしが何らかの原因で損傷し、き電線を流れる電流
が漏電して、各種設備を損傷したと思われる【詳細調査中】。

【列車影響】
・運休９９６本　遅延４５１本　総遅延時分３７１４１分。

【付　　記】
1直近目視検査は２０１５年５月１９日に実施し異常なし。当該
がいしは１９６８年製。台帳上は１９９１年設置となっていた
が、実際に現場にいつ取り付けられたかは調査中

2復旧作業
・至近点検及びがいし２０箇所点検（全２０箇所取替）、また
１２４箇所点検を行い１９箇所取替

・籠原駅電源切替機４台取替

3上記以外の損傷個所
・列車の進路を制御する「連動装置」ほか「信号機器」が損傷
（３箇所）、「踏切保安装置」損傷（３箇所）、信号機器室・信
通機器室・踏切器具箱（３箇所）、その他多数

籠　原　駅
漏電・炎上


